
3/220/60Hz

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

3 Cables  Potencia.

1 Cable  Tierra.

7.5 HP

UNIDAD DE EXTRACCION SOTANO

sistema de

Control

VE-01

UEFO 10-B1

18.000 BTU/H

LAB. DE

METROLOGÍA

TA -01- B1

VE 07-B1

2400 CFM

220 V/ 60 Hz

/3 F  - 2 HP

LABORATORIO

MICROPALEONTOLOGIA

VE 08-B1

3000 CFM

220 V/ 60 Hz

/3 F  - 2 HP

LABORATORIO

MACROPALEONTOLOGIA

TA -02 -B1
TA -03 -B1

UNIDAD DE EXTRACCION

3 x 4.5 - 6.3 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

Programador

Semanal

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

2 HP

UNIDAD DE EXTRACCION

3 x 4.5 - 6.3 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

Programador

Semanal

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

2 HP

VE 03-B1

1800 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

TA -04 -B1

UNIDAD DE EXTRACCION

BAÑO

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

Programador

Semanal

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

CONTROLADOR

CUARTO FRIO

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

3 x 4.5 - 6.3 A

Guardamotor

Contactor

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

2 HP

CONTROLADOR

CUARTO FRIO

UEBS-CF-01-B1

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

UEBS-CF-02-B1

220 V/ 60 Hz /3 F  - 3 HP

CUARTO FRIO CARBONES

UEBS-CF-01-B1

220 V/ 60 Hz /3 F  - 3 HP

CUARTO FRIO AGUAS

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

CONTROLADOR

CUARTO FRIO

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

3 x 7 - 10 A

Guardamotor

Contactor

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

3 HP

CONTROLADOR

CUARTO FRIO

UEBS-CF-01-B1

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

TA -05 -B1

TA -06 -B1

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

Programador

Semanal

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

Guardamotor

Contactor

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

TA -07 -B1

TA -08 -B1

TA -09 -B1

US 03 -B1

UNIDAD DE SUMINISTRO

BODEGA DE REACTIVOS 4300

CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 2 HP

VE 09-B1

500 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

LABORATORIO PRENSA

VE 10-B1

3900 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

LABORATORIO DE GAS

METANO

VE 11-B1

6000 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

LABORATORIO DE

ABSORCION ATOMICO

VE 12-B1

6000 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

LABORATORIO DE

ABSORCION ATOMICO

VE 13-B1

1700 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

LABORATORIO DE AZUFRE

VE 18-B1

4200 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 2 HP

MUFLAS PISO 11

VE 17-B1

2500 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

MUFLAS PISO 9

VE 16-B1

2500 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

MUFLAS PISO 9

VE 14-B1

2300 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

CENTRO DE AGUAS

VE 19-B1

200 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

LABORATORIO DE

CHN-S-TGA

VE 20-B1

200 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

LABORATORIO DE

CHN-S-TGA

VE 21-B1

2400 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 1 HP

MUFLAS PISO 10

VE 22-B1

4800 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 5 HP

BODEGA DE RACTIVOS

Programador

Semanal

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

Programador

Semanal

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

Programador

Semanal

Programador

Semanal

3 x 2.8 - 4 A

Programador

Semanal

TA -10 -B1 TA -11 -B1 TA -12 -B1

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

Guardamotor

Contactor

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

Programador

Semanal

3 x 2.8 - 4 A

Programador

Semanal

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

Programador

Semanal

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

5 HP

Guardamotor

Contactor

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

2 HP

Programador

Semanal

3 x 4.5 - 6.3 A

Programador

Semanal

TA -15 -B1

TA -13 -B1
TA -14 -B1

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

Programador

Semanal

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

3 x 2.8 - 4 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

Programador

Semanal

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

1 HP

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

2 HP

Programador

Semanal

3 x 4.5 - 6.3 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

SISTEMA

DE EXTINCION

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

2 HP

US 01 -B1

UNIDAD DE PRESURIZACION

DE ESCALERAS 3600 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 2 HP

TA -17 -B1

3 x 4.5 - 6.3 A

Guardamotor

Contactor

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

2 HP

3 x 4.5 - 6.3 A

US 02 -B1

UNIDAD DE PRESURIZACION

DE ESCALERAS 4400 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 2 HP

TA -18 -B1

T
T

T

UMA 11-B1

2400 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 2 HP

LABORATORIO ICP-MS

IPC-OES

UMA 12-B1

4000 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 2 HP

LABORATORIO

FLURECENCIA DE RAYOS X

UMA 13-B1

4000 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 2 HP

LABORATORIO

DIFRACCION DE RAYOS X

UMA 11-B1

36.000 BTU/H

220 V/ 60 Hz /3 F  - 3.6 KW

LABORATORIO ICP-MS

IPC-OES

UMA 12-B1

60.000 BTU/H

220 V/ 60 Hz /3 F  - 6 KW

LABORATORIO

FLURECENCIA DE RAYOS X

UMA 12-B1

60.000 BTU/H

220 V/ 60 Hz /3 F  - 6 KW

LABORATORIO

FLURECENCIA DE RAYOS X

T

UEFO 10-B1

800 CFM

220 V/ 60 Hz /2 F  -

1.8 Kw

SISTEMA

DE EXTINCION

3/220/60Hz

3x___A

Breaker Industrial.

3 Cables No ____ Potencia.

1 Cable No ____ Tierra.

3 Cables  Potencia.

1 Cable  Tierra.

3 HP

TABLERO SISTEMA DE AGUA FRIA

sistema de

Control

BM-01

TA -16- B1

3 Cables  Potencia.

1 Cable  Tierra.

3 HP

BM-02

Guardamotor

Contactor

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

2 HP

3 x 4.5 - 6.3 A

UMA 09-B1

1800 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 2 HP

LABORATORIO ULTRA

CLEAN

sistema de

Control

sistema de

Control

24 KW

3 Cables Potencia.

1 Cable Tierra.

CHILLER

UPA-01-B1

EQUIPO DE PRECISION

36.000 BTU/H

220 V/ 60 Hz /3 F  - 8.8 Kw

VE 01-B1

14700 CFM

220 V/ 60 Hz /3 F  - 7.5 HP

EXTRACCION DE SOTANOS

PA-01-B1

EQUIPO DE PRECISION

36.000 BTU/H

DEPOSITO DE BIBLIOTECA

UPA-08-B1

EQUIPO DE PRECISION

24.000 BTU/H

220 V/ 60 Hz /3 F  - 7 Kw

UPA-08-B1

EQUIPO DE PRECISION

24.000 BTU/H
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