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Seccionador bajo Carga 17 kV 630 Amp

Celda de Medida en Media Tensión de 3 Elementos

Celda de Remonte para Media Tensión

Celda de Protección para Transformador de 700 kVA 13200 / 480 / 277 VAC

Celda de Transformador de 700 kVA Seco k13 13200 / 480 / 277 VAC

Tablero de Distribución General para Ramas A y B

Tablero de Sincronismo de Generadores 1 y 2

Tablero de Distribución TGBT A

Tablero de Distribución TGBT B

Tablero de Sistema paralelo Bus A 1+1 240 kVA

UPS No 1A de 120 kVA 480 / 277 VAC

Banco de Baterías para UPs No 1A

UPS No 2A de 120 kVA 480 / 277 VAC

Banco de Baterías para UPs No 2 A

Tablero de Sistema paralelo Bus B 1+1 240 kVA

UPS No 1B de 120 kVA 480 / 277 VAC

Banco de Baterías para UPs No 1B

UPS No 2B de 120 kVA 480 / 277 VAC

Banco de Baterías para UPs No 2 B

Tablero de Distribución Aires Acondicionados Bus A

Tablero de Distribución Aires Acondicionados Bus B

Tablero de Servicios a 208 VAC

Tablero de Bypass de UPS de Servicios 15 kVA

Ups de 15 kVA

Tablero Regulado

Unidad Manejadora Cuarto de UPS A rama A

Unidad Manejadora Cuarto de UPS B rama A

Unidad Manejadora Cuarto de UPS A rama B

Unidad Manejadora Cuarto de UPS B rama B

Unidad Manejadora Área Blanca No 1

Unidad Manejadora Área Blanca No 2

Unidad Manejadora Área Blanca No 3

Unidad Manejadora Área Blanca No 4

Tablero de Protección Aire Acondicionado Rama A D.C. Antena

Tablero de Distribución Regulado Rama A D.C. Antena

UPS de 30 kVA Rama A D.C. Antena

Tablero de Protección Aire Acondicionado Rama B D.C. Antena

Tablero de Distribución Regulado Rama B D.C. Antena

UPS de 30 kVA Rama B D.C. Antena
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TANQUE 600 GAL

GEN 1

TANQUE 600 GAL

GEN 2

SOTANO

ESCALA 1:125
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1,92 m

900 kg

PDU 125 KVA

PDU 120 KVA

1,92 m

900 kg
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AIRE PRESICION

AIRE 8 Tr

900 Kg h=1,93 m
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BATERIAS

BATERIAS

2000 kg

h= 1,87 m

UPS 1A

530 kg

120 KVA

h= 1,87 m

2000 kg
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CUARTO DE TABLERO

SERVICIOS AUXILIARES
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CARRIERS B

CARRIERS A

PDU 1A

PDU 1B

PDU 120 KVA

1,92 m

900 kg

PDU 2A

900 kg

PDU 125 KVA

PDU 2B

900 kg

1,92 m

AIRE PRESICION

AIRE 8 Tr

900 Kg h=1,93 m
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530 kg

120 KVA
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