
TRANSFORMADOR DE POTENCIA

TRANSFORMADOR DE TENSIÓN PARA MEDIDA

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

PARARRAYO

BREAKER - INTERRUPTOR AUTOMATICO

FASES

NEUTRO

TIERRA

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MEDIDA

AMPERIMETRO

VATIMETRO

VOLTIMETRO

RELÉ DE CONTROL DE REACTIVOS

SWITCH DE VOLTIMETRO

BARRAJE DE FASES DE PLATINA DE CU

BARRAJE DE NEUTRO

BARRAJE DE TIERRA

CONTADOR DE ENERGIA

FUSIBLE  HH-A PARA MEDIA TENSIÓN

GRUPO ELÉCTROGENO DE EMERGENCIA

T

N

PLATINA DE COBRE

DPS DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

BREAKER - INTERRUPTOR AUTOMATICO
EXTRAIBLES

SECCIONADOR

LINEA DE CONTROL PARA CHILLER

LINEA DE ALIMENTACIÓN BUS A

LINEA DE ALIMENTACIÓN BUS B

3x2 AWG Cu XLPE,17 kV

DPS 7kV,10kA

2/0

G1 G2

3x2 AWG Cu XLPE,15 kV

3x11,4kV/120V

Cl 0.5S

15kV

630A

2/0

2/0

2/0

17kV

Cu XLPE,11,4kV

RED SUBTERRANEA

VACIO

SUBESTACION CIRCUITO

RED COMERCIAL

17 kV

17kV

3x2 AWG Cu XLPE,15 kV

2/0

3x30-60/5A

630A SECCIONADOR BAJO CARGA

INTERRUPTOR EN VACIO
50A

3X2 AWG

11,4kV / 480V / 277V

700KVA SECO

Dy5, 60Hz

In =843A

Icc  = 25KA

CLASE H

VACIO

GENERADOR

(EFECTIVOS A 2600

msnm)

675 KW / 750 KVA

CONTINUOS

BULBO SECO 28.9°C

 BULBO HUMEDO

25.6°C

ASHRAE

GENERADOR

(EFECTIVOS A 2600

msnm)

675 KW / 750 KVA

CONTINUOS

BULBO SECO 28.9°C

 BULBO HUMEDO

25.6°C

ASHRAE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

3 X 1000 A
Ir=0.95XIn
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3 X 350A

3 X 175A

3 X 350A

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

3 X 30 A

T

N

3 X 350A

RESERVA

3X450A
3 X50A

D
P

S

10 AWG
8 AWG

480V 3F-N-T
Ikmax=25KA

IN=1500A

CLASE B
480V / 277V
(3F+1N+1T)
160KA-240KA

(CAPACIDAD MÍNIMA
EFECTIVA REQUERIDA POR

UPS 1 2600msnm)
AREA BLANCA  =  120 KW

           RESPALDO    =  10MIN
          

3 X 175A 3 X 175A

3 X 1000A
Ir=0.95XIn

3 X 1000A
Ir=0.95XIn

T

N

3 X450A

480V 3F-N-T
Ikmax= 25KA

T

N

3 X450A

D
P

S

480V 3F-N-T
Ikmax= 25KA

3 X30A
10 AWG
8 AWG

CLASE B
480V / 277V
(3F+1N+1T)

160KA

30 KW SECO

2AWG

4 AWG
2 AWG

T

N

3 X30 A

TAB.
ILUMINACIÓN

8 AWG

8 AWG

10 AWG
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Q5

Q3

DISTRIBUTION PANEL208 V

  GROUND BUS

1 QT LA P2

FUSE

FUSE

1 Q1

1 Q2

1 Q3

1 Q4

1 Q5

1 Q6

1 Q7

1 Q8

1 Q9

1 Q10

2X15A

2X15A

3 X 60A

3 X 60A

3 X 60A

6 AWG
4 AWG
8 AWG

3 X 60A

2 AWG
2 AWG
6 AWG

3 X 40A

3 X 100A

D
P

S

10 AWG

8 AWG

8 AWG
8 AWG

3 X 50 A

208V 3F-N-T

Ikmax=10KA

UPS 15 KVA FP=0.9
(CAPACIDAD MÍNIMA

REQUERIDA SERVICIOS =
12 KW)

TUPS-1-A-03

10 AWG

480V 3F-N-T
Ikmax=12.1KA

TOMAS SERVICIO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

3 X 1000 A
Ir=0.95XIn

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

3 X 30 A

T

N

3 X 350A3X450A

D
P

S

10 AWG
8 AWG

480V 3F-N-T
Ikmax=25KA

IN=1500A

CLASE B
480V / 277V
(3F+1N+1T)

160KA-240KA

T

N

T

3 X50A3 X 30A

10 AWG
10 AWG
10 AWG

TAB SERV AUX.
T.ACC.G1-A

3 X 30A

10 AWG
10 AWG
10 AWG

TAB SERV AUX.
T.ACC.G1-B

3 X 40A

8 AWG
10 AWG
10 AWG

BOMBA
COMBUSTIBLE

G1-A

3 X 40A

8 AWG
10 AWG
10 AWG

BOMBA
COMBUSTIBLE

G1-B

3 X 1000A
Ir=0.95XIn

3 X 1000A
Ir=0.95XIn

3 X 1000A
Ir=0.95XIn

3 X 1000A
Ir=0.95XIn

3 X 175A
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(CAPACIDAD MÍNIMA
EFECTIVA REQUERIDA POR

UPS 2 2600msnm)
AREA BLANCA  =  120 KW

           RESPALDO    =  10MIN
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3 X 350A

3 X 175A

3 X 350A

(CAPACIDAD MÍNIMA
EFECTIVA REQUERIDA POR
UPS A 2600msnm)
AREA BLANCA  =  120 KW
           RESPALDO    =  10MIN
          

3 X 175A3 X 175A

3 X 175A
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(CAPACIDAD MÍNIMA
EFECTIVA REQUERIDA POR
UPS A 2600msnm)
AREA BLANCA  =  120 KW
           RESPALDO    =  10MIN
          

3 X50A

3 X 60A

8 AWG
8 AWG

30 KW SECO

2AWG

4 AWG
2 AWG

3 X30 A 2 X 30A

D
P

S

10 AWG

8 AWG

208V 3F-N-T
Ikmax=10KA

10 AWG

480V/208 3F-N-T
Ikmax=12.1KA

T

N

T

2 X 30A 2 X 30A 2 X 30A

3 X 60A

8 AWG
8 AWG

7A%L(52 D( DI675I%UCIÓN
REGULADO BUS A

3 X 50A3 X 60A 3 X 60A

TABLERO DE PROTECCION

A.A BUS A

TABLERO DE PROTECCION

A.A BUS B

6 AWG
8 AWG

6 AWG
8 AWG

3 X 100A

3 X 100A

3 X 100A
3 X 100A
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  GROUND BUS

FUSE

FUSE

30 KW SECO

2AWG

4 AWG

2 AWG

3 X30 A
2 X 30A

D
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S

10 AWG

8 AWG

208V 3F-N-T

Ikmax=10KA

10 AWG

480V/208 3F-N-T

Ikmax=12.1KA

T

N

T

2 X 30A 2 X 30A 2 X 30A

7A%L(52 D( DI675I%UCIÓN
REGULADO BUS B

3 X 50A

Q5

Q3

3 X 100A

3 X 100A

3 X 100A

Q4

3 X 100A
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  GROUND BUS

FUSE

FUSE

3 X 50A 3 X 50A

PDU 1A
          

PDU 2A
          

PDU 1B
          

PDU 2B
          

LISTADO DE EQUIPOS

ITEM

DESCRIPCIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Seccionador bajo Carga 17 kV 630 Amp

Celda de Medida en Media Tensión de 3 Elementos

Celda de Remonte para Media Tensión

Celda de Protección para Transformador de 700 kVA 13200 / 480 / 277 VAC

Celda de Transformador de 700 kVA Seco k13 13200 / 480 / 277 VAC

Tablero de Distribución General para Ramas A y B

Tablero de Sincronismo de Generadores 1 y 2

Tablero de Distribución TGBT A

Tablero de Distribución TGBT B

Tablero de Sistema paralelo Bus A 1+1 240 kVA

UPS No 1A de 120 kVA 480 / 277 VAC

Banco de Baterías para UPs No 1A

UPS No 2A de 120 kVA 480 / 277 VAC

Banco de Baterías para UPs No 2 A

Tablero de Sistema paralelo Bus B 1+1 240 kVA

UPS No 1B de 120 kVA 480 / 277 VAC

Banco de Baterías para UPs No 1B

UPS No 2B de 120 kVA 480 / 277 VAC

Banco de Baterías para UPs No 2 B

Tablero de Distribución Aires Acondicionados Bus A

Tablero de Distribución Aires Acondicionados Bus B

Tablero de Servicios a 208 VAC

Tablero de Bypass de UPS de Servicios 15 kVA

Ups de 15 kVA

Tablero Regulado

Unidad Manejadora Cuarto de UPS A rama A

Unidad Manejadora Cuarto de UPS B rama A

Unidad Manejadora Cuarto de UPS A rama B

Unidad Manejadora Cuarto de UPS B rama B

Unidad Manejadora Área Blanca No 1

Unidad Manejadora Área Blanca No 2

Unidad Manejadora Área Blanca No 3

Unidad Manejadora Área Blanca No 4

Tablero de Protección Aire Acondicionado Rama A D.C. Antena

Tablero de Distribución Regulado Rama A D.C. Antena

UPS de 30 kVA Rama A D.C. Antena

Tablero de Protección Aire Acondicionado Rama B D.C. Antena

Tablero de Distribución Regulado Rama B D.C. Antena

UPS de 30 kVA Rama B D.C. Antena

3/0 AWG

250MCM

4 AWG

3 X 175A 3 X 175A
3/0 AWG

250MCM

4 AWG

3/0 AWG

250MCM

4 AWG

3/0 AWG

250MCM

4 AWG

3/0 AWG

250MCM

4 AWG

3 X 175A 3 X 175A

3/0 AWG

250MCM

4 AWG

120 kVA
          

120 kVA
          

120 kVA
          

120 kVA
          

2x4/0 AWG

500MCM

1/0 AWG

2x4/0 AWG

500MCM

1/0 AWG

3 X60A 3 X60A 3 X60A 3 X60A

D
P

S

3 X30A
10 AWG

8 AWG
CLASE B
480V / 277V
(3F+1N+1T)
120KA

3 X100A 3 X100A 3 X100A 3 X20A

6 AWG
8 AWG

6 AWG
8 AWG

6 AWG
8 AWG

6 AWG
8 AWG

6 AWG
8 AWG

6 AWG
8 AWG

6 AWG
8 AWG

6 AWG
8 AWG

DUCTO DE BARRA DE 1000 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 1000 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 1000 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 1000 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 1000 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 1000 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 1000 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 500 Amp en AL DUCTO DE BARRA DE 500 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 500 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 500 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 500 Amp en AL

DUCTO DE BARRA DE 500 Amp en AL

3 X100 A3 X100 A

UCO 1 BOMBA 1

10 AWG
10 AWG

14 AWG
14 AWG

UCO 2 BOMBA 1

UCO 3 BOMBA 1

UCO 4 BOMBA 1

UCO 1 BOMBA 1

12 AWG
12 AWG

14 AWG
14 AWG

UCO 2 BOMBA 1

UCO 3 BOMBA 1

UCO 4 BOMBA 1

2 AWG
4 AWG

UMA 1

UMA 2

UMA 3

UMA 4

UMA 1 UPS A

3 X100 A3 X100 A

3 X100 A3 X100 A

3 X100 A3 X100 A

3 X50 A3 X50 A

2 AWG
4 AWG

3 X100A 3 X100A

2 AWG
4 AWG

2 AWG
4 AWG

2 AWG
4 AWG

2 AWG
4 AWG

14 AWG
14 AWG

14 AWG
14 AWG

14 AWG
14 AWG

UMA 1 UPS B

3 X50 A3 X50 A

10 AWG
10 AWG

10 AWG
10 AWG

10 AWG
10 AWG

12 AWG
12 AWG

14 AWG
14 AWG

12 AWG
12 AWG

14 AWG
14 AWG

12 AWG
12 AWG

14 AWG
14 AWG

3 X100A3 X100A3 X50A3 X50A3 X50A

UMA 1 UPS A

UMA 2 UPS B
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