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Perforaciones 5/8"

con cerrojos

¼"x4"x20"

AISLADORES CAT. #3061-4 

5/8" LOCKWASHERS CAT. #3015-B

SOPORTE MONTAJE A LA PARED CAT.# A-6056

5/8" TORNILLO CAT.#3012-1

PROPORCIONE TORNILLO DE ANCLAJE APROPIADOS 

PARA MONTAJE SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO

Ref Panduit 

GB4B0624 TPI-1

O MURO

BARRA DE TIERRA DE COBRE

BARRAJE DE PUESTA A TIERRA TGB

DETALLE

CABLE HACIA MALLA DE PUESTA A

TIERRA DEL EDIFICIO (2/0 AWG-Cu)

CABLE 6 AWG HACIA
EQUIPOS

PLACA ACRÍLICA DE IDENTIFICACIÓN

CONECTOR DE COMPRESION DE DOBLE 

OJO LISTADO UL CON PASTA ANTIOXIDANTE 

DEBAJO DEL TGB

MARQUILLA DE 

IDENTIFICACION RAMAL

CONDUCTOR HACIA

EQUIPOS

SOPORTE A MURO

AISLADOR

COORDINAR NUMERO Y TAMAÑO DE LAS PERFORACIONES

PLATINA DE COBRE DE 45x10 cm. Y 1/4" DE ESPESOR 

SEGUN NUMERO DE RAMALES Y EQUIPOS EN CADA AREA

MONTAJE EN MURO
(h: 35 cm. CENTRO)
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CINTA DE COBRE 1" ANCHO

DE PISO FALSO

ABRAZADERA EN U

PEDESTAL ESTRUCTURAL

GRAPA PARA TIERRA

LONGITUD MAX 60 cm

SIN ESCALA

FIJACION GRAPA  DE TIERRA A PISO FALSO

DETALLE C

PLACA

PEDESTAL

GRAPA DE TIERRA

CABLE 2 AWG

PERIMETRAL

CINTA DE COBRE 1"

LONGITUD MAX 60CM

SIN ESCALA

DETALLE A PISO FALSO

CABLE Cu No. 2/0 AWG

SOLDADURA EXOTÉRMICA

SOLDADURA

CABLE 2/0 Cu-D A V.Cu
SOLDADURA EXOTERMICA

8
0
c
m

0,4m

5/8" X 8' 

VARILLA DE COBRE

CAJA DE INSPECCION 40X40X40CM TAPA EN ALFAJOR ASTM A-569

PERFORACION DE LEVANTE

250KG/cm2. 5 cm DE ALTURACONCRETO PREFABRICADO

3
.
0
4
m

2
.
4

4
m

0
,
4
m

NOTAS GENERALES SISTEMA TIERRA

3.)  TODAS LAS DERIVACIONES Y CONEXIONES AL SISTEMA DE TIERRA SE HARÁN UTILIZANDO

CALIBRE AWG No. 2/0 DESNUDO EXCEPTO DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

2.)  PARA LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA SE UTILIZARAN VARILLAS DE COBRE
DE 5/8" DE DIAMETRO Y DE 2.40 MTS DE LONGITUD. (COBRE 98% MINIMO)

EL PROCESO DE SOLDADURA EXOTERMICA O SIMILAR.

4.)  LAS VARILLAS DE PUESTA A TIERRA Y EL CONDUCTOR SUBTERRÁNEO SE INSTALARÁN
A UNA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 1,20 m. DE LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

5.)  EL CABLE DE LA PUESTA A TIERRA PUEDE IR A NIVEL DE TERRENO COMPACTADO
Y NO NECESARIAMENTE DEL TERRENO NATURAL

1.)  EL TENDIDO DE CABLE PARA LA MALLA DE TIERRA EMPLEARÁ CONDUCTOR DE COBRE

EXCEPTO CUANDO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA EDIFICACIÓN
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