
NOTAS:

1 - EL SISTEMA DE CABLEADO A IMPLEMENTAR EN EL AREA DE SERVIDORES, DEBE CUMPLIR LO SIGUIENTE:

LA SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN COBRE SERA CATEGORIA 6A Y FIBRA OPTICA MULTIMODO
DE 12  HILOS OM4.

ESPECIFICACION GABINETES:

EDA: GABINETE PARA SERVIDORES (GABINETES PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS DE PROCESAMIENTO)
NOTA: ESTE GABINETE DEBE SER DE 600WX45U (MM)

HDA:  GABINETE PARA COMUNICACIONES (GABINETES PARA DISTRIBUCIÓN HORIZOTAL)
NOTA: ESTE GABINETE DEBE SER DE 800WX45U (MM)

MDA: MAIN DISTRIBUTION AREA (GABINETES PARA ALOJAMIENTO DE EQUIPOS CORE DE COMUNICACIÓN)
NOTA: ESTE GABINETE DEBE SER DE 800WX45U (MM)

2 - CADA GABINETE DEBE INCLUIR DOS REGLETAS MONOFASICAS Y DOS REGLETAS BIFASICAS, DEBEN SER
MONITOREABLES :

     CAPCIDAD MONOFASICA: 30AMP
     ENTRADA BIFASICA 120VAC L5-30
     CON AL MENOS TOMACORRIENTES TIPO IEC-C13 Y TOMACORRIENTES NEMA 5-20R
     MONITOREO LOCAL POR MEDIO DE DISPLAY EN CADA REGLETA
     CONEXION ETHERNET PARA MONITOREO REMOTO

    CAPCIDAD MONOFASICA: 30AMP
     ENTRADA BIFASICA 120VAC L5-30
     CON AL MENOS TOMACORRIENTES TIPO IEC-C13 Y TOMACORRIENTES NEMA 5-20R
     MONITOREO LOCAL POR MEDIO DE DISPLAY EN CADA REGLETA
     CONEXION ETHERNET PARA MONITOREO REMOTO

3 - CADA GABINETE DEBE INCLUIR EL SISTEMA DE ATERRIZAJE Y TIERRAS

NOTAS:

1 - LAS FILAS E GABIENTES (FILA 1, FILA 2, FILA 3 Y FILA 4) UTILIZARAN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE
CABLEADO TIPO END OF ROW (FINAL DE FILA), POR LO QUE EL GABINETE DE COMUNICACIONES DE
DISTRIBUCION DE FILA (HDA-FILA X) SE UBICARA EN EL FINAL DE A FILA COMO SE MUESTRA EN PLANTA.

2 - LA PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACION CONSIDERA EL SUMINISTRO, NSTALACION  Y PUESTA EN
OPERACION DE LOS SIGUIENTES GABINETES:

CUARTO DE SERVIDORES: 2 FILAS E GABINETES (FILA 1, FILA 2)
14 GABINETES DE SERVIDORES (EDA)
4 GABINETES DE COMUNICACIONES (HDA)

CUARTO DE PROVEEDORES A
1 GABINETES DE COMUNICACIONES (MDA1A)

CUARTO DE PROVEEDORES B
1 GABINETES DE COMUNICACIONES (MDA 1B)

4 - TODOS LOS GABINETES DEBERAN CONTAR CON 100% DE LOS PANELES CIEGOS EN LA PRIMERA FASE, ASI
COMO LOS ACCESORIOS DE ANCLAJE LATERAL Y SISMICO A LA LOSA DE PISO.

NOTAS:
1 - TGB UBICADA EN CADA CUARTO DE COMUNICACIONES ( CARRIERS A, CARRIERS B, CUARTO DE UPS A
Y B, ÁREA  BLANCA)

CADA BARRA DE TIERRA DE CADA GABINETE SE CONECTARÁ DIRECTAMENTE A LA TGB DEL CUARTO,
POR MEDIO DE CABLE COBRE #6.

2 - TGB UBICADA EN CUARTOS DE PROVEEDORES (CARRIERS A, B )

CADA BARRA DE TIERRA DE CADA GABINETE SE CONECTARÁ DIRECTAMENTE A LA TGB DEL CUARTO
POR MEDIO DE CABLE COBRE #6.

3 - TGB UBICADA EN CUARTO DE SERVIDORES

LA TGB SE CONECTARÁ A MALLA DE TIERRA DE ALTA FRECUENCIA (REFERENCE GRID) DEL CUARTO,
Y CADA GABINETE SE CONECTARÁ A LA MALLA POR MEDIO DE LA BARRA DE TIERRA DEL GABINETE

4 - LOS PASOS DE ACOMETIDAS, CANASTAS, TUBERÍAS ENTRE LOSAS DE CONCRETO EN PISO,
PAREDES, PISO FALSO DEBE  CONTEMPLAR EL USO DE RETARDANTES DE FUEGO (FIRE STOPPING)
PARA UN RETARDO DE 2 HRS.
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN CUARTO TCARRIERS A

GABINETE MDA1A, 45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 hacia HDA 1A, HDA 2A, HDA 3A, HDA 4ABandeja Fibra 96 fibras
Modular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN FINAL DE FILA (END OF

ROW) HDA 1A,  45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A va para EDA 1Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 2
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 3
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 4
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 5
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 6
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 7
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN FINAL DE FILA (END OF

ROW) HDA 2A,  45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14
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DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A va para EDA 8Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 9
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 10
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 11
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 12
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 13
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 14
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN FINAL DE FILA (END OF

ROW) HDA 3A,  45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A va para EDA 15Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 16
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 17
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 18
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 19
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 20
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 21
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN FINAL DE FILA (END OF

ROW) HDA 4A,  45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A va para EDA 22Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 23
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 24
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 25
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 26
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 27
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 28
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN CUARTO TELECOM B

GABINETE MDA1B, 45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 hacia HDA 1B, HDA 2B, HDA 3B, HDA 4BBandeja Fibra 96 fibras
Modular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN FINAL DE FILA (END OF

ROW) HDA 1B,  45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1BBandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A va para EDA 1Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 2
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 3
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 4
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 5
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 6
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 7
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN FINAL DE FILA (END OF

ROW) HDA 2B,  45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1BBandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A va para EDA 8Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 9
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 10
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 11
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 12
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 13
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 14
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN FINAL DE FILA (END OF

ROW) HDA 3B,  45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1BBandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A va para EDA 15Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 16
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 17
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 18
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 19
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 20
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 21
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EN FINAL DE FILA (END OF

ROW) HDA 4B,  45U minimo x 800 mm Ancho x 1100 mm

Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1BBandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A va para EDA 22Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 23
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 24
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 25
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 26
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 27
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

24 Cat6A va para EDA 28
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EDA 1, EDA 2, EDA 3, EDA 5, EDA 6,

EDA 7  45U minimo x 600 mm Ancho x 1100 mm Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de HDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A viene de HDA 1A
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

12 OM4 viene de HDA 1B
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

24 Cat6A viene de HDA 1B
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

Organizador Horizontal

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EDA 8, EDA 9, EDA 10, EDA 11, EDA

12, EDA 13, EDA 14,  45U minimo x 600 mm Ancho x 1100 mm Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de HDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A viene de HDA 1A
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

12 OM4 viene de HDA 1B
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

24 Cat6A viene de HDA 1B
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

Organizador Horizontal

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EDA 15, EDA 16, EDA 17, EDA 18, EDA

19, EDA 20, EDA 21  45U minimo x 600 mm Ancho x 1100 mm Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de HDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A viene de HDA 1A
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

12 OM4 viene de HDA 1B
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

24 Cat6A viene de HDA 1B
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

Organizador Horizontal
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EDA 22, EDA 23, EDA 24, EDA 25, EDA 26,

EDA 27, EDA 28  45U minimo x 600 mm Ancho x 1100 mm Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de HDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

24 Cat6A viene de HDA 1A
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

12 OM4 viene de HDA 1B
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

24 Cat6A viene de HDA 1B
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

Organizador Horizontal

12 OM4 hacia HDA 1A, HDA 2A, HDA 3A, HDA 4A
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular

12 OM4 hacia HDA 1B, HDA 2B, HDA 3B, HDA 4BBandeja Fibra 96 fibras Modular

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras
Modular

12 OM4 viene de MDA 1B
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular 12 OM4 viene de MDA 1B
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular 12 OM4 viene de MDA 1B
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular 12 OM4 viene de MDA 1B
Bandeja Fibra 96 fibras

Modular

12 OM4 hacia EDA 1 en Centro de Computo de AntenasBandeja Fibra 96 fibras
Modular

12 OM4 hacia EDA 1 en Centro de Computo de AntenasBandeja Fibra 96 fibras
Modular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EDA 1, CENTRO DE COMPUTO

ANTENA  45U minimo x 600 mm Ancho x 1100 mm Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1ABandeja Fibra 96 fibras Modular

48 Cat6A viene de EDA 2, EDA 3, EDA 4
Patch panel 48 puertos

Modular y Angular

12 OM4 viene de EDA 3Bandeja Fibra 96 fibras
Modular

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

12 Cat6A viene de EDA 3
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EDA 3, CENTRO DE COMPUTO

ANTENA  45U minimo x 600 mm Ancho x 1100 mm Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de MDA 1BBandeja Fibra 96 fibras Modular

Patch panel 48 puertos

Modular y Angular

12 OM4 viene de EDA 1Bandeja Fibra 96 fibras
Modular

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

12 Cat6A viene de EDA 1
Patch panel 24 puertos

Modular y Angular

48 Cat6A viene de EDA 1, EDA 2, EDA 4
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UBICACION UTILIZACION MODELO

GABINETES DE COMUNICACIONES EDA 2, 4 CENTRO DE COMPUTO

ANTENA  45U minimo x 600 mm Ancho x 1100 mm Profundidad

14

15

DESCRIPCION

12 OM4 viene de EDA 1Bandeja Fibra 96 fibras Modular

Patch panel 48 puertos

Modular y Angular

12 OM4 viene de EDA 3Bandeja Fibra 96 fibras
Modular

Organizador Horizontal

Organizador Horizontal

48 Cat6A viene de EDA 1, EDA 3

CUARTO
CARRIERS A

MDA1A

CUARTO
CARRIERS B

EDA

EDA

EDA

HDA 1B

EDA

EDA

EDA

EDA

HDA 1A

FILA 1
(END OF ROW)

EDA

EDA

EDA

HDA 2B

EDA

EDA

EDA

EDA

HDA 2A

FILA 2
(END OF ROW)

EDA

EDA

EDA

HDA 3B

EDA

EDA

EDA

EDA

HDA 3A

FILA 3
(END OF ROW)

EDA

EDA

EDA

HDA 4B

EDA

EDA

EDA

EDA

HDA 4A

FILA 4
(END OF ROW)
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12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
24 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO OM4
12 X CAT 6A

12 X FO X 7 OM4
96 X CAT 6A

12 X FO X 7 OM4
96 X CAT 6A
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