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CONTROL | CONFIGURACION | CONFIGURACION CERRADURA

dedi DE ACCESO ENTRADA SALIDA ELECTROMAGNETICA BEERESEILES
Area Blanca Sl Lectora Biometrica | Lectora Proximidad 1200 Lbs -
Area Blanca P. Emergencia NO N/A N/A N/A Puerta supervisada - Barra antipanico.
Cuarto de UPS A (Externa) SI Lectora Biometrica | Lectora Proximidad 1200 Lbs -
Cuarto de UPS A Sl Lectora Proximidad| Lectora Proximidad 600 Lbs -
Cuarto de UPS B Sl Lectora Biometrica | Lectora Proximidad 1200 Lbs -
Cuarto de Tablero Servicios Auxiliares NO N/A N/A N/A Puerta supervisada
Tableros de Distribucion Rama A Sl Lectora Proximidad| Lectora Proximidad 600 Lbs -
Tableros de Distribucion Rama B Sl Lectora Proximidad| Lectora Proximidad 600 Lbs -
Carriers A SI Lectora Proximidad| Lectora Proximidad 600 Lbs -
Carriers B SI Lectora Proximidad| Lectora Proximidad 600 Lbs -
Transformadores Sl Lectora Proximidad| Lectora Proximidad 1200 Lbs -
Generadores Sl Lectora Proximidad| Lectora Proximidad 1200 Lbs -
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Fe © © © &

o

L

TOPOLOGIA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
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