RACK MONITOR AREA EQUIPO TIPO SENSOR UBICACION
AreaBlanca| Rack #1 Dual T/H Pasillo Frio
Area Blanca| Rack #2 | Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca| Rack #3 | Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca| Rack #4 | Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca| Rack #5 | Temperatura - Dual T/H | Pasillo Frio - Pasillo Caliente
Area Blanca| Rack #6 | Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca| Rack #7 | Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca| Rack #8 | Temperatura Wireless Pasillo Frio
1 AreaBlanca| Rack #9 Dual T/H Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 10| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 11| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack #12| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 13| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 14 Dual T/Hx (2) Pasillo Frio - Pasillo Caliente
Area Blanca|Rack # 15| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 16| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 17| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 18| Temperatura Wireless Pasillo Frio

RACK MONITOR AREA EQUIPO TIPO SENSOR UBICACION
Area Blanca|Rack # 19 Dual T/H Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 20| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 21| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 22| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 23| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 24| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 25| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 26| Temperatura Wireless Pasillo Frio
. Area Blanca|Rack # 27 Dual T/H Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 28| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 29| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 30| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 31| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca | Rack # 32 Dual T/Hx (2) Pasillo Frio - Pasillo Caliente
Area Blanca|Rack # 33| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 34| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 35| Temperatura Wireless Pasillo Frio
Area Blanca|Rack # 36| Temperatura Wireless Pasillo Frio

RACK MONITOR AREA EQUIPO |TIPO SENSOR
Cuarto UPSA| UPS 1A Dual T/H
5 Cuarto UPSA| UPS2A Dual T/H
Cuarto UPSB| UPS 1B Dual T/H
Cuarto UPSB| UPS 2B Dual T/H
RACK MONITOR| AREA COBERTURA UBICACION
1 Area Blanca Area Blanca - Rack # 14
2 AreaBlanca | Area Blanca - Rack # 32 TOPOLOGIA MONITOREO TEMPERATURA Y HUMEDAD
3 Cuarto UPSAyB |AreaBlanca - Rack #32
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