
TODOS LOS MUROS Y EL TECHO DEL CUARTO SERAN AISLADOS ACUSTICAMENTE

CON LAMINAS DE BLACK THEATER DE 2" + MALLA ONDULADA CAL 12.5

NOTAS:

EL TABLERO TAUX  PARA MANEJO DE AUXILIARES DE CADA GRUPO ELECTROGENO

DEBE CONTEMPLAR  LA INSTALACION DE:

PRECALENTADOR 6.0 KW 220 VAC BIFASICOS

CARGADOR PARA BATERIAS 0.7 KW 120 VAC

RESISTENCIA CALEFACTORA DEL GENERADOR 1.5 KW 120 VAC

TABLERO AUXILIARES

PRECAL.

GEN 1

2x30A

60 Hz In:46 Amp Icc: 10 kA

1x20A 1x20A

CARGAD.

GEN 1

RESIS.

GEN 1

6.0 KW

3x50A

16.400 W 3Ø 4H 208  VAC

TABLERO AUXILIARES

0.7 KW 1.5 KW

CORTE A-A

ESCALA: 1:50
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GEN1

750 KVA

PLANTA BAJA

SGC-UN

SOTANO

SGC

N.A.+/-0.0

COTA 2554.6

N.E.+2.35

N.E.-1.05

N.E.-1.65
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LOCALIZACION GENERAL

VISTA EN PLANTA

ESCALA: 1:100
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DEPÓSITO COMBUSTIBLE

SALIDA DE AIRE
TRATAMIENTO ACÚSTICO

ENTRADA DE AIRE
TRATAMIENTO ACÚSTICO

ENTRADA DE AIRE
TRATAMIENTO ACÚSTICO

SALIDA DE AIRE
TRATAMIENTO ACÚSTICO

FOSO SALIDA DE AIRE

SALIDA DE AIRE
TRATAMIENTO ACÚSTICO

FOSO SALIDA DE AIREFOSO SALIDA DE AIRE

DEPÓSITO COMBUSTIBLE

ASCENSOR UN

CENTRAL DE

GASES UN
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TANQUE 600 GAL

GEN 1

TANQUE 600 GAL

GEN 2

TAUX

GEN1

750 KVA

GEN2

750 KVA

*VER NOTAS

*VER NOTAS
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PUERTA

INSONORA

PUERTA

INSONORA

ENTRADA AIRE FRESCO

DESDE SOTANO

ENTRADA AIRE FRESCO

DESDE SOTANO

A
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GEN3

1400 KVA
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