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TANQUE 600 GAL

GEN 2

GEN1

750 KVA

GEN2

750 KVA

GEN3

1400 KVA

TQ ALIVIO

16 GAL

TANQUE 600 GAL

GEN 1

NOTAS:

TODA LA TUBERIA PARA COMBUSTIBLE SERA DE ACERO AL CARBONO SCH 40

TODA LA TUBERIA LLEVARA ANTICORROSIVO+ESMALTE NARANJA

TODA LA SOPORTERIA DEBE SER GALVANIZADA
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