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EDIFICIO HIDRAULICO

●
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1 CABLE MT ARMADO

VIENE DE SUBESTACION
INSTITUTO GEGRAFICO
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LEVANTAMIENTO REDES DE MT EXTERIORES
ESCALA 1 : 500
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E
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SUBESTACION
EDIFICIO 

HIDRAULICO

1 CABLE MT ARMADO

1 CABLE MT ARMADO

NOTA: EN EL EDIFICIO NO EXISTE UN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO
DE ACUERDO CON LA  NORMA VIGENTE. SE EVIDENCIA UNICAMENTE
LA INSTALACION DE UNA PUNTA PROTECTORA, QUE PARA PARA EFECTOS
PRACTICOS SE DEBE CONSIDERAR COMO UNA PUNTA FRANKLYN QUE  NO 
CUBRE LA TOTALIDAD DE LA EDIFICACION.
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PLANTA SUBESTACION
ESCALA 1 : 50
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TGA-2
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